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Probe     230400813 Probenmatrix Trinkwasser
Oberstenfeld
Trinkwasser

Am Schafhaus 4
Eingangsdatum: 23.05.2023 Eingangsart von uns entnommen
Entnahmedatum 23.05.2023 08:46:00 Uhr Probenehmer  Pfinder

Parameter Einheit Ergebnis Methode Lab Grenzwert
Vorort  Parameter

Probengewinnung DIN EN ISO
19458, Tabelle
1a

Wassertemperatur °C 13,1 DIN 38404-4
Färbung, sensorisch farblos, klar
Geruch, sensorisch ohne

Fremdgeruch
Trübung, sensorisch keine Trübung
Geschmack ohne Fremd-

geschmack
Leitfähigkeit bei 25 °C µS/cm 556 DIN EN 27888 2790
Leitfähigkeit  bei 20° C
berechnet

µS/cm 498 DIN EN 27888 2500

pH-Wert 7,69 DIN 38404-5 6,5-9,5

Weitere Parameter

Spektraler
Absorptionskoeff. bei
436 nm

1/m < 0,05 DIN EN ISO 7887 HE 0,5

Trübung NTU 0,3 DIN EN ISO 7027 HE 1

Koloniezahl

Koloniezahl 20+/-2°C KBE / ml 0 TrinkwV § 15 Absatz
(1c)

KN 100

Koloniezahl 36+/-1°C KBE / ml 0 TrinkwV § 15 Absatz
(1c)

KN 100

Spezifische Keime

Escherichia coli KBE/100ml 0 DIN EN ISO 9308-2 KN 0
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 DIN EN ISO 9308-2 KN 0
Enterokokken KBE/100ml 0 DIN EN ISO 7899-2 KN 0

Beurteilung Mikrobiologie

Die untersuchten Parameter entsprechen den gestellten Anforderungen!

Beurteilung chemische Parameter

Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen.


